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（請接背面） 

一、試說明具有 B-6 滅火效能值的手提式滅火器，以第二種滅火方式試驗，其滅火效能

值該如何進行試驗？其判定方法為何？（25 分） 

二、FM-200 為常見的海龍滅火藥劑之替代品，但在設計過程中必須考慮使用空間之人員

安全性，試說明在評估人員安全性指標中，何謂 LC50、NOAEL、LOAEL？請寫出

FM-200 在滅火過程中，中斷燃燒產生毒性氫氟酸（HF）的化學反應式為何？（25 分） 

三、依據各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準，採移動式的二氧化碳滅火系統，

在進行綜合檢查時，試說明其檢查方法、判定方法以及注意事項各為何？（25 分） 

四、某空間欲採用第三種乾粉作全區放射滅火系統設計（如下圖），其體積為 200 m3，常

開之外牆面積為 8 m2，噴頭藥劑流量為 0.8 kg/sec，放射表壓力為 1 kgf/cm2，大氣壓

力為 1 kgf/cm2，試計算乾粉儲存容器之設計壓力、乾粉滅火藥劑量及所需的放射時間各

為何？（25 分） 
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